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一、概述                                
   WB6型齿盘测速及残压测速式转速继电器校验装置外接转速脉冲传感器、电压互感器信号，实时监测水轮发电机组的转速，并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号，为自动开、停机及电厂监控系统服务。

WB6型齿盘测速及残压测速式转速继电器校验装置集频率表、转速表、转速继电器、转速测试仪表于一体，是多用途转速监控仪表；

转速测量采用了高性能微处理器CPU为核心测量器件，具有测量精度高、实时性强的特点；

装置测控精度只决定于晶振的误差和稳定性，因此转速接点出口值可保持长期运行而不变化；

转速接点输出采用回差闭锁方式防止波形畸变引起输出误动作，根据电厂运行需要，可以在现场方便地对8个转速出口值进行一定范围的整定。

二、主要技术性能                        

测量信号路数：
一路脉冲信号、一路PT信号（或永磁机信号）

测量频率范围：
0.5～200Hz

测量精度：


非线性度＜1%，转速死区＜0﹒02%

数显内容：


发电机频率，转速百分比，各路输出整定值。

工作环境：


温度0～50℃ 湿度＜85%

外形尺寸：


盘装280×255×100mm

工作方式：      连续

电源：          AC185～265V/50Hz 

功耗：          15W

三、工作原理                             


残压检测：
转速测量采用了高性能增强型处理器，指令执行时间为67~40ns，具有测量精度高、实时性强的特点。

显示电路采用高亮度OLED动态显示方式。 

信号输入回路有光电隔离。将信号周期取入计算机内，再换算成对应的频率、转速百分比及最大值等内容提供显示、记忆。

系统监控保护电路能对计算机的工作情况进行监控，当上电、掉电或电压不稳定时，能保护计算机中的信息。当计算机死机时，能自动产生复位信号重新启动计算机工作，大大提高了仪器的可靠性。

采用分布式多路稳态开关电源，工作稳定，且电压变化不影响测控装置可靠工作。

四、面板说明                            

面板示意图如下：
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后面板

① 采用2.4寸OLED面板显示，摒除了液晶的低亮度和数码管的显示生硬的缺点，使得人机界面更加的友好。

②采用点阵式OLED，实时显示当前的所有内容。譬如：PT输入信号所测频率、齿盘信号频率以及转速百分比。 

③蠕动监测信号RD：转速在0.05%～1%Ne时持续4分钟接点闭合
五、操作说明                                       

注意：报警值数据是按转速百分比设置的，不是频率值；在参数设置过程中如18秒没有键按动则自动退出参数设置状态，但不能保证完全保存新的设置参数。
1、环抱式测速安装

a.若机组采用环抱大轴的方式安装测速部件，推荐采用图示的链条方式。测速链条按大轴周长尺寸截取长短，用链条端部两个连接螺栓紧固牢靠即可。

b.链条上装的测速块个数和间距无严格要求，测速块一般安装6-32个。

c.若加工条件允许，可在大轴上加工定位槽，如图所示。

脉冲传感器要求与齿盘垂直安装，其与齿盘的垂直间距大于0﹒5mm，小于4mm。传感器输出三根线，其中棕线为+24V，黑线为信号线，蓝线为地线。


2、齿链式测速安装
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3、轴端式测速安装
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a. 若机组采用在大轴端部的方式安装测速部件，推荐采用图示的端部方式。

b．测速齿盘尺寸安装固定方式按被测大轴轴端尺寸设计制作。

声   明

    本公司将适时对齿盘测速及残压测速式转速继电器校验装置进行技术性能的改进和完善。同时，本说明书随着产品的升级改进，局部可能会有所变动。如有变更，恕不另行通知。

齿盘测速及残压测速式转速继电器校验装置全套技术归陕武汉恒新国仪科技有限公司独家所有，未经允许，任何个人或者单位无权更改。我们提供该产品的目的是为了帮助客户更好地完成蓄电池的检测维护工作。若有用于非法用途，本公司将严厉追究其各项法律责任。

六、装箱清单

主机

2个传感器

1根电源线

2根测试线

合格证1张

说明书一份













微控制器


系统





OLED显示


电路


电路





按键操控电路





系统监控保护


电路





输出驱动


电路





DC/DC





DC220V





齿盘信号





PT信号





棕色


接仪表+24v





黑色


接仪表f端





蓝色


接仪表GND





20mm





20mm左右





M12





电缆长度1m





0.5mm≤安装间隙≤4mm












